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SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 689/W/Z
Nr prébki 689/W/Z Zlecenie nr 405/2023 z dnia 16.10.2023

Nazwa i adres zleceniodawcy: Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji w Wolczynie Spétka z o.o.

ul. Traugutta 46-250 Wolczyn.
Miejsce pobierania probki: SUW Krzywiczyny — wyj$cie na sie¢ — kran na stacji.

Obiekt badan: woda przeznaczona do spozycia.
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Metoda pobierania: pobieranie wg normy PN-ISO 5667-5:2017-10, PN-EN ISO 19458:2007 z wyl. pkt.

4.4.3, 4.4.4,4.4.5 i 4.4.6. Pobieranie prébki zgodnie z planem pobierania zleceniodawcy.

Prébki pobrano i dostarczono przez: Laboratorium — Katarzyna Juszczak, szkolenie z dn. 24.11.2022.

Data pobierania: 16.10.2023  godz.: 10.45-10.55 Data przyjecia do laboratorium: 16.10.2023

Oznaczenie probki w terenie: 6

Stan prébki: zgodny z wymaganiami / piezgodny z wymaganiami
Data rozpoczecia badania: 16.10.2023 Data zakonczenia badania: 19.10.2023

Badania mikrobiologiczne dla proébki nr 689/W/Z

Wynik z niepewnoscia ; Warto$é
Lp. Parametr wyniku pomiaru® Jednostka Identyfikator metody badawczej paramstryczna®
Liczba bakterii grupy coli . PN-EN ISO 9308-1:2014-12 R
L | Metoda filtracji membranowej 0 JR100mL | 41201704 ¢
Liczba Escherichia coli . PN-EN ISO 9308-1:2014-12 R
“ Metoda filtracji membranowej i Jek/100 mi +A41:2017-04 ¢
Liczba enterokokow . .
3. Metoda filtracji membranowej 0 Jtk/100 ml | PN-EN ISO 7899-2:2004 R 0
Ogdlna liczba mikroorganizmow
w temp. 22°C po 68+4 h . . .
4. Metoda plytkowa (posiew wglghny) Nie wykryto jtk/l ml | PN-EN ISO 6222:2004 R 100
na agarze odzywczym
-verte-
Stronal/2

Wyniki odnosza si¢ wylacznie do pobranej i przebadanej probki. Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Laboratorium, nie moze by¢ kopiowane we fragmentach.

Skargi mozna sktada¢ pisemnie od dnia otrzymania sprawozdania w Siedzibie Spotki lub w Siedzibie Laboratorium.




Badania fizykochemiczne dla probki nr 689/W/Z

Lp. Parametr Wynik z mepevynoslmq Jednostka Identyfikator metody Wartos¢ \
wyniku pomiaru badawczej parametryczna
Stezenie zelaza ogdlnego Test Merck Nr 1.14761.0001
4, Metoda spektrofotometryczna 420%6,3 pg/l Fe Wyd. 9.2021 G
Stezenie manganu Test Merck Nr 1.14761.0001
2' Metoda spektrofotometryczna 120+28 Kg/l Mn Wyd. 11.2018 40

* Niepotrzebne skresli¢

"Przedstawiona niepewnos¢ wyniku pomiaru mikrobiologicznego zostata oszacowana zgodnie z PN-ISO 29201:2022-02 i opiera si¢
na niepewnosci ztozonej w podejsciu catosciowym.

'Niepewnos¢ wyniku pomiaru fizykochemicznego wyrazona jest niepewnos$cia rozszerzong obliczong dla metody badawczej dla
poziomu ufnosci okoto P=95% i k=2, uwzgl¢dniajac niepewnosci pobierania i transportu probki.

Metody badawcze zaznaczone kursywa posiadaja zatwierdzenie PPIS w Kepnie, nr decyzji ON-HK.905.2.2023 z dnia 31.03.2023.

R — metoda referencyjna dla badaf mikrobiologicznych wody do spozycia w odniesieniu do Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dn.
07.12.2017 w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Dz. U.2017 poz.2294.

4 Wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dn. 07.12.2017 w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Dz.U.2017
poz. 2294,

Dla wyniku ,,0-zero” laboratorium nie podaje niepewnosci.

Jezeli w kolumnie ,,wynik z niepewnos$cig wyniku pomiaru™ akredytowanej metody przedstawiono zapis w postaci ,,<” lub ,>”
oznacza to, iz jest to rezultat badania, bezposrednio powigzany z dolna lub géma granica zakresu pomiarowego akredytowanej metody,
natomiast podana rozszerzona niepewnos¢ pomiaru dotyczy wylacznie odpowiednio dolnej lub gérnej granicy zakresu pomiarowego
akredytowanej metody. Dolna granica zakresu pomiarowego akredytowanej metody badawczej odpowiada jednoczesnie dolnej granicy
oznaczania ilo$ciowego.

Sprawozdanie z badan moze zawiera¢ metody badawcze i metody pobierania objgte zakresem akredytacji oraz metody
nieakredytowane. Metody spoza zakresu akredytacji zostaly oznaczone symbolem - NA.

Data przygotowania sprawozdania ot

19.10.2023 Osoba autoryzifjgca

. mgr inz. Moni ;
Sprawozdanie sporzadzita: Ewa Nawrot onika Niwa

-koniec sprawozdania-
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|
Wyniki odnosz3 si¢ wylacznie do pobranej i przebadanej probki. Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Laboratorium, nie moze by¢é kopiowane we fragmentach.
Skargi mozna sktada¢ pisemnie od dnia otrzymania sprawozdania w Siedzibie Spotki lub w Siedzibie Laboratorium.
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SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 691/W/Z
Nr prébki 691/W/Z Zlecenie nr 405/2023 z dnia 16.10.2023
Nazwa i adres zleceniodawcy: Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji w Wolczynie Spétka z o.o.
ul. Traugutta 46-250 Wolczyn.
Miejsce pobierania probki: Komorzno ul. Miechowska 6 — kran w kuchni.
Obiekt badan: woda przeznaczona do spozycia.
Metoda pobierania: pobieranie wg normy PN-ISO 5667-5:2017-10, PN-EN ISO 19458:2007 z wyl. pkt.
4.4.3,4.4.4, 4.4.5i 4.4.6. Pobieranie prébki zgodnie z planem pobierania zleceniodawcy.
Prébki pobrano i dostarczono przez: Laboratorium — Katarzyna Juszczak, szkolenie z dn. 24.11.2022.
Data pobierania: 16.10.2023  godz.: 11.20-11.30  Data przyjecia do laboratorium: 16.10.2023
Oznaczenie probki w terenie: 8
Stan probki: zgodny z wymaganiami / niezgedny z-wymaganiami
Data rozpoczecia badania: 16.10.2023 Data zakonczenia badania: 19.10.2023

Badania mikrobiologiczne dla prébki nr 691/W/Z

Wynik z niepewnoscia . Warto$¢
Lp. Parametr wyniku pomiaru! Jednostka Identyfikator metody badawczej paramesryeza’
Liczba bakterii grupy coli . PN-EN ISO 9308-1:2014-12 R
L Metoda filtracji membranowej ¢ Jik/100 ml +A41:2017-04 0
P Liczba Escherichia coli 0 /100 ml PN-EN ISO 9308-1:2014-12 R 0
| Metoda filtracji membranowej J +A41:2017-04
Ogdlna liczba mikroorganizmow
w temp. 22°C po 68+4 h 1 . .
3. Metoda plytkowa (posiew wglebny) [0:4] Jtk/1 ml PN-EN ISO 6222:2004 R 200
na agarze odzywczym
-verte-
Stronal/2

Wyniki odnosza si¢ wylacznie do pobranej i przebadanej probki. Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Laboratorium, nie moze by¢ kopiowane we fragmentach.
Skargi mozna sktada¢ pisemnie od dnia otrzymania sprawozdania w Siedzibie Spotki lub w Siedzibie Laboratorium.




Badania fizykochemiczne dla prébki nr 691/W/Z

Lp. Parametr Wynik z nlepevynoslmq Jednostka Identyfikator metody Wartos¢ \
wyniku pomiaru badawczej parametryczna
Przewodnosé elektryczna wtasciwa® 516+45 0 .
- Metoda konduktometryczna 21,0°C /temp. pomiaru pS/em25°C | PN-EN 27888:1999 2300
pH 72+0,1 ‘
e Metoda potencjometryczna 20,8°C /temp. pomiaru PN-EN IS0 10223:2012 6.5-95
3. | Metnose 0,59+ 0,11 NTU | PN-ENISO 7027-1:2016-09 1,0
Metoda nefelometryczna
4 Barwa <25 me Pi/l PN-EN ISO 7887:2012+ Akceptowalna
| Metoda wizualna 2,5+25 g Apl:2015-06 metoda D przez konsumenta
PN-EN 1622:2006
5 Zapach ¢ Akceptowalny TON Metoda uproszczona, Akceptowalny
" | Metoda organoleptyczna <] <l parzysta, wybor przez konsumenta
niewymuszony NA
PN-EN 1622:2006
6 Smak 7 Akceptowalny TFN Metoda uproszczona, Akceptowalny
" | Metoda organoleptyczna <1 <1 parzysta, wybor przez konsumenta
niewymuszony NA
7 Stezenie zelaza ogdlnego <20,0 i Fe Test Merck Nr 1.14761.0001 200
Metoda spektrofotometryczna 20,0+ 3,9 Wyd. 9.2021
Stezenie manganu Test Merck Nr 1.14761.0001
8 Metoda spektrofotometryczna 11,02, rg/l Mn Wyd. 11.2018 30

* Niepotrzebne skresli¢

"Przedstawiona niepewnos$¢ wyniku pomiaru mikrobiologicznego zostata oszacowana zgodnie z PN-ISO 29201:2022-02 i opiera si¢
na niepewnosci ztozonej w podejsciu catosciowym.
'Niepewno$¢ wyniku pomiaru fizykochemicznego wyrazona jest niepewnoscia rozszerzong obliczona dla metody badawczej dla
poziomu ufnosci okoto P=95% i k=2, uwzgledniajac niepewnosci pobierania i transportu prébki.
Metody badawcze zaznaczone kursywa posiadaja zatwierdzenie PPIS w Kepnie, nr decyzji ON-HK.905.2.2023 z dnia 31.03.2023.

R — metoda referencyjna dla badaf mikrobiologicznych wody do spozycia w odniesieniu do Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dn.
07.12.2017 w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Dz. U.2017 poz.2294.
3Korekta za pomoca urzadzenia do kompensacji wptywu temperatury.
4 Wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dn. 07.12.2017 w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Dz.U.2017

poz. 2294.

Suzyskany wynik < 1 TON wynik uznany za akceptowalny na podstawie badan przeprowadzonych przez zesp6t oceniajacy
Tuzyskany wynik < 1 TFN wynik uznany za akceptowalny na podstawie badafi przeprowadzonych przez zespét oceniajacy
Dla wyniku ,,0-zero” laboratorium nie podaje niepewnosci.
Jezeli w kolumnie ,,wynik z niepewno$cig wyniku pomiaru™ akredytowanej metody przedstawiono zapis w postaci ,,<* lub ,>”
oznacza to, iz jest to rezultat badania, bezposrednio powigzany z dolna lub gérng granica zakresu pomiarowego akredytowanej metody,
natomiast podana rozszerzona niepewnos¢ pomiaru dotyczy wylacznie odpowiednio dolnej lub gérnej granicy zakresu pomiarowego
akredytowanej metody. Dolna granica zakresu pomiarowego akredytowanej metody badawczej odpowiada jednoczesnie dolnej granicy

oznaczania ilosciowego.

Sprawozdanie z badan moze zawiera¢ metody badawcze i metody pobierania objete zakresem akredytacji oraz metody

nieakredytowane. Metody spoza zakresu akredytacji zostaly oznaczone symbolem - NA.

Data przygotowania sprawozdania
19.10.2023

Sprawozdanie sporzadzita: Ewa Nawrot

-koniec sprawozdania-

mgr inz. Monika Niwa
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Wyniki odnoszg si¢ wytacznie do pobranej i przebadanej probki. Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Laboratorium, nie moze by¢ kopiowane we fragmentach.
Skargi mozna sktada¢ pisemnie od dnia otrzymania sprawozdania w Siedzibie Spétki lub w Siedzibie Laboratorium.




